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Eingang Priifgegenstand:
Specimen delivery date: +1.08.2020
e 06.04.2020 bis / until 05.05.2020
Test date:
Priifgegenstand: KERAFIX® Flexpress 100 (Variante SK)
Test specimen:
Priifspezifikation: DIN EN 45545-2 (02/2016)

Bahnanwendungen — Brandschutz in Schienenfahrzeugen — Teil 2: Anforde-
rungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten

Test specification: DIN EN 45545-2 (02/2016)
Railway applications — Fire protection on railway vehicles — Part 2. Require-
ments for fire behavior of materials and components

Priifziel: Beurteilung nach DIN EN 45545-2 (02/2016), Anforderung R22 / R23
Objective: Evaluation according to DIN EN 45545-2 (02/2016), requirement R22 / R23
Priifergebnisse: Die Prifergebnisse sind den folgenden Prufberichten zu entnehmen:
Test results: The test results are to be taken from the following test reports:
P60-20-5536; P60-20-4219; RE ET 2904/60/113 A
Klassifizierung: Der Prufgegenstand entspricht folgender Anforderung:
Classification: The tested specimen corresponds to following requirements:
Anforderung Gefahrdungsstufe
Requirement Hazard level
R22 HL1, HL2, HL3
R23 HL1, HL2, HL3
Bemerkung: Die Klassifizierung gilt nur in Verbindung mit den oben genannten Prifbe-
richten. Details sind in den jeweiligen Prifberichten nachzulesen.
Note: The classification is valid only in conjunction with the above-named test

reports. Please refer to the test reports for details.
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